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Bruksanvisning K5 ES HP PX 

Användningsområde 

Kondensavfuktare K5 ES HP PX är i första hand avsedd för professionell användning. Den är särskilt 
utvecklad för att användas i bebodda utrymmen, vid jourskador eller där det är svårt att bli av med 
våtluften från en adsorptionsavfuktare eller avrinningsvattnet från en mer stationär kylavfuktare. 
K5 ES HP PX har inbyggd pump för att möjliggöra kontinuerlig drift och uppsamlingskärl för tillfällen när 
det är svårt att bli av med kondensvattnet. K5 ES HP PX är kompatibel med och kan användas 
tillsammans med Supervision för fjärrstyrning och monitorering. 
 

Egenskaper: 
 

• Hög kapacitet • Robust 
• Hög och lågfart på fläkten, mycket 

tystgående 
• Behovsstyrd avfrostning 

• Lätt att transportera • Staplingsbar 
• Servicevänlig • Lättbegripligt användargränssnitt  
• Mycket kompakt • Låg vikt 
• Ergonomisk • Energisnål 
• Portabel och rullbar • Digitalt gränssnitt med 

nätverksfunktion  
• Energi- och tidmätare – nollställbar 

arbetsräknare 
• K5 ES HP PX har en extra värmare 

med full temperaturkontroll som 
förbättrar torkeffekten 

 
 
 

 

Leveranskontroll 

K5 ES HP PX levereras färdigmonterad, klar för användning.  
I emballaget återfinns följande: 
 

Benämning 
K5 ES HP PX Avfuktare Corroventa 
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Tillverkningsdirektiv 

Kondensavfuktare K5 ES HP PX är testad enl. gällande direktiv och standarder av Intertek.  
Avfuktaren är CE-märkt.  

Ansvarsfriskrivning 

• Felaktig installation och/eller felaktig användning kan orsaka egendoms- och personskador. 
• Tillverkaren påtar sig inget ansvar för egendoms- eller personskador som uppkommer till följd 

av att dessa anvisningar inte följs, att maskinen används för andra ändamål än de avsedda eller 
underlåtenhet att observera dessa varningar. Sådana skador, personskador eller sådant ansvar 
täcks inte av produktgarantin. 

• Produktgarantin täcker inte förbrukningsdelar eller normal förslitning.  
• Köparen ansvarar för att kontrollera produkten vid leveransen och före användning för att 

säkerställa att den är i gott skick. Produktgarantin täcker inte skador som uppkommer till följd 
av att defekta produkter används.  

• Förändringar eller modifieringar av maskinen får inte utföras utan skriftligt medgivande  
från Corroventa Avfuktning AB. 

• Produkten, tekniska data och/eller installations- och driftanvisningar kan ändras utan 
föregående meddelande.  

• Denna bruksanvisning innehåller information som skyddas av gällande 
immaterialrättslagstiftning. Ingen del av denna bruksanvisning får kopieras, lagras i 
informationssystem eller överlämnas till tredje part i någon form eller på något sätt utan 
skriftligt medgivande från Corroventa Avfuktning AB. 
 

 
 
Eventuella kommentarer angående innehållet i detta dokument skickas till: 
 
Corroventa Avfuktning AB  Tel +46 (0) 36-37 12 00 
Mekanikervägen 3   Fax +46 (0) 36-37 18 30 
564 35 Bankeryd   E-post mail@corroventa.se 
SVERIGE   
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Säkerhetsinformation 

Denna utrustning får användas av barn som fyllt åtta (8) år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk 
eller mental förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet eller kunskap, förutsatt att de fått 
handledning eller information om hur utrustningen används på ett säkert sätt och förstår de risker som 
kan förekomma.  
Barn får inte tillåtas att leka med utrustningen. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan 
handledning. Elektriska installationer som utförs i samband med avfuktarens installation ska utföras av 
behörig elektriker i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. 
 
Dessutom ska följande varningar och instruktioner läsas och följas: 
 

1. Avfuktaren är endast avsedd för inomhusbruk. 
2. Avfuktaren får ej övertäckas vid drift, då detta kan medföra överhettning och brandfara. 
3. Avfuktarens skyddskåpor och täckplåtar måste alltid vara monterade under drift. 
4. Avfuktaren får ej användas som arbetsbord, arbetsbock eller pall.  
5. Avfuktaren är inte avsedd att stå eller kliva på.  
6. Använd aldrig avfuktaren utan installerat filter då detta kan skada avfuktaren. Tillse att filtret är 

rent. Om det är igensatt kan maskinen överhettas. 
7. Undvik att suga in olja, fett eller liknande i avfuktaren. 
8. Avfuktaren får ej användas i utrymmen där det kan bildas explosiva gaser. 
9. Stick inte in föremål i intags- eller utblåsgallren då detta kan skada både avfuktare och 

människor. 
10. Maskinen måste användas och transporteras stående. 
11. Avfuktaren skall alltid vara placerad stående då den är under drift. Placera avfuktaren på stabilt 

och plant underlag så att den inte kan välta.  
12. Var försiktig så att inte den elektriska kabeln skadas. Om matningskabeln skadas ska den bytas 

av tillverkaren, dess servicepersonal eller likvärdig kvalificerad personal. Förlängningskablar 
måste vara hela och av rätt kvalitet och dimension. De får ej gå genom vatten eller över skarpa 
kanter.  

13. Bär eller dra aldrig avfuktaren i elkabeln eller dräneringsslangen. 
14. Att använda elektrisk utrustning i mycket fuktig eller våt omgivning kan vara farligt. Kör ej 

avfuktaren om den står i vatten.  
15. Använd alltid jordfelsbrytare för att minimera risken för elektriska stötar. 
16. Vatten får ej komma i kontakt med avfuktarens elektriska komponenter. Om så sker, ombesörj 

att dessa torkas ordentligt innan avfuktaren används igen. 
17. Öppna aldrig avfuktaren för rengöring eller service utan att först tillse att avfuktaren är 

spänningslös. 
18. Reparationer och underhåll på avfuktarens kylsystem skall utföras av behörig kylmontör. 
19. Reparation och underhåll på avfuktarens elsystem skall utföras av behörig elektriker. 
20. Avfuktaren får ej användas med andra tillbehör än de som redovisas i denna manual eller som 

godkänts av Corroventa Avfuktning AB. 
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21. Avfuktaren skall placeras med ett avstånd av minst en halv (0,5) meter från väggar och tak för 
att tillse att luften kan cirkulera. 

22. Utskrotning av utrustningen skall ske i enlighet med lokala bestämmelser. 
Kontakta leverantören av denna avfuktare för ytterligare råd om säkerhet och produktens användning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relativ fuktighet och dess påverkan på material 
All luft innehåller mer eller mindre fukt. Vi kan inte se den med blotta ögat förrän den fälls ut i form av 
små vattendroppar mot till exempel en yta av metall eller glas. Redan innan man kan se den ställer 
fukten dock till med problem genom att den påverkar material och tillverkningsprocesser, orsakar 
korrosion och tillväxt av mikroorganismer. 

Luftens fuktighet mäts och anges ofta i relativ fuktighet (%RF). Det är ett mått på hur mycket vattenånga 
som luften innehåller gentemot hur mycket den maximalt kan innehålla vid given temperatur och tryck. 
Ju högre temperaturen är, ju mer vatten kan luften innehålla men det är ändå den relativa 
luftfuktigheten som räknas och som måste kontrolleras om man vill undvika korrosion eller 
mögeltillväxt. 
Vid 100% relativ fuktighet är luften mättad, det blir dimma och fukten fälls ut i form av små 
vattendroppar. Redan vid 60% RF korroderar stål och vid 70% RF finns det risk för mögelangrepp. En 
tumregel är att 50% RF är ett bra klimat för de flesta material. 

 

 

 

 

• Avfuktaren innehåller Propan (R290), ett naturligt köldmedie med låg miljöpåverkan.  
• Köldmediegasen är brandfarlig.  
• Se till att kylkretsens rörledningar inte skadas. Vid skada på kylkretsen, bär ut maskinen 

eller ventilera utrymmet samt undvik öppen låga eller andra gnistbildande källor.  
• Observera att köldmediegasen är luktfri. 
• Maskinen skall alltid förvaras stående, frostfritt och i ventilerat utrymme utan källor som 

kan orsaka gnistbildning eller i närheten av brännbara ämnen. 
• Använd inte medel/ metoder för att snabba på avfrostning eller rengöring, med annat än 

det som är rekommenderat av tillverkaren. 
• Kylkretsen får ej punkteras. 
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Hur man väljer avfuktningsteknik för given situation 
 

Kylavfuktningen har, gentemot adsorptionsprincipen, fördelen att inte ha behov av att leda ut våtluften 
från rummet.  
 
Som generell hjälp till val av teknik för given torksituation kan sägas att kylavfuktning är det primära 
valet för torkning i varma och fuktiga utrymmen där torkning vill uppnås på ett energieffektivt sätt och 
då det är svårt att leda ut våtluften. En av fördelarna jämfört med adsorptionstekniken är att värmen 
inte leds ut med våtluften från rummet.   
 
En adsorptionsavfuktare med luftkyld kondensor likt L4, kan sägas brygga över dessa egenskaper genom 
att fungera inom ett stort område, inkluderandes det område som är kylavfuktarens primära. Den är 
med andra ord det bästa alternativet för rumstorkning vid låga temperaturer, idealisk för jourskador och 
byggavfuktning. 
 

 
 
Kylavfuktare används, som diagrammet ovan visar, lämpligen i varma och fuktiga utrymmen förutsatt att 
det är rumstorkning som eftersträvas. 
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Så fungerar avfuktaren 
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Den inbyggda fläkten (9) cirkulerar rumsluften genom avfuktaren. När den fuktiga luften passerar 
förångaren (2) kyls den ner till daggpunkten och kondensvatten utfälls. Vattnet rinner ner till 
uppsamlingskärlet (7) via ett kondensvattenfilter (4). Kondensvattnet evakueras därifrån automatiskt  
av den inbyggda vattenpumpen (10) som klarar av en stighöjd på maximalt fem meter. Pumpen är 
ständigt i drift och skulle den inte lyckas tömma vattnet på grund av klämd slang eller annat fel, 
aktiveras överfyllnadssensorn (5) som stoppar maskinen. 
Den torra och kalla luften går sedan vidare genom kondensorn (3) där den värms upp, dels av 
kompressorvärmen och dels av energin som återvunnits vid den tidigare omvandlingen av vattenånga 
till vatten. Den torra och varma luften blåses sedan på nytt ut i lokalen.  
 
För optimal funktion är avfrostningen i maskinen behovsstyrd och aktiveras endast då temperatur- 
och fuktförhållanden är sådana att frost bildas på kylslingan.  
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Översikt, reglage och don 

I nedanstående bilder presenteras Corroventa K5 ES HP PX med sina yttre detaljer och reglage. 

 
 
 
 
  

Processluftfilter 

Torrluftstosar för 
slanganslutning 

Nedfällbart handtag samt 
kabel/ kondensvattenslang 
parkering 

Slitstarka fötter som 
medger stapelbarhet och 
som förhindrar skador på 
underlag. 

Don för anslutning av 
nätverksutrustning. 

Meny knappar Brytare on/off 

Uppsamlingskärl 

Fällbart handtag/ 
bärhandtag 
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Elanslutning 

Maskinen ansluts till jordat 230V/50Hz uttag. K5 ES HP PX kan anslutas till 10A, max 16A, säkring.  
Elektronikstyrningen fördröjer starten max 2 minuter. 

Start och drift 

• Arbetsområde fuktighet: 30-100% RF  
• Arbetsområde temperatur: +3°C till +38°C 
• Avfuktaren skall uppnå omgivningstemperatur före start, om den förvarats kallare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskinen skall transporteras stående och måste alltid vara stående under drift. 
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1. Placera avfuktaren på ett plant underlag där den inte riskerar välta. Underlaget bör ej vara 
ömtåligt för vatten då visst spill kan inträffa vid t.ex. hanteringen av uppsamlingskärlet och 
kondensvattenslangen. 

2. Om möjligt, stäng dörrar och fönster etc. för att använda hela avfuktningskapaciteten i avsett 
utrymme snarare än till att torka hela huset/byggnaden. För minimerad energiförbrukning, 
försök tillse att omgivande temperatur är ungefär 20°C. 

3. Vid användande av kondensvattenslang tillse att den leds till brunn, handfat eller annan frostfri 
avrinning för kontinuerlig drift. 

4. Omgivningstemperaturen skall vara +3°C till +38°C. 
5. K5 ES HP PX är försedd med behovsstyrd avfrostning. Om det blir påfrysning på förångaren 

avfrostar avfuktaren automatiskt med hjälp av hetgasavfrostning. Maskinen återgår automatiskt 
när förångaren är fri från is. 

6. K5 ES HP PX är utrustad med extra värmare som ökar torrluftens temperatur och därmed förbättrar 
torkeffekten ytterligare. Extravärmarens driftområde är satt till 18–22 °C från fabrik i 
driftläge ”Temp”. I driftläge ”På” så är värmaren kontinuerligt aktiverad. Maskinen är även utrustad 
med dubbla överhettningsskydd. Ett manuellt återställningsbart MR som löser vid 130°C och ett 
automatiskt som löser vid 60°C. Det manuellt återställningsbara överhettningsskyddet är placerat 
under locket över fläkten. 

 

Vid användning på känsligt underlag, notera följande: 

Då maskinen stängs av tinar eventuell frost på förångaren och kan, om mängden frost är stor, orsaka 
vattenspill eftersom pumpen är avstängd.  
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Bruksanvisning ES produktfamiljen 
Avsedd användning 

Via manöverpanelen kan användaren av K5 ES HP PX optimera driften för det avsedda arbetet, ställa in 
kapacitet och volym, styra fläktdriften samt använda inbyggda eller externa sensorer för temperatur och 
relativ luftfuktighet för att uppnå önskad effekt i kombination med lägsta möjliga energiförbrukning. K5 
ES HP PX kan även användas i nätverk och är förberedd för fjärrövervakning och fjärrstyrning. Enheten 
har ett fällbart bärhandtag anpassat för att både dra maskinen på marken och lyfta den. Den har även 
handtag med hållare för elkabeln samt slangen och dess låga vikt gör den enkel att bära, rulla och 
installera. De hållbara men flexibla stödfötterna skyddar golvytorna och gör det också möjligt att stapla 
maskiner på varandra. Avfuktarna har en naturligt robust konstruktion som möjliggör en lång livslängd.  
 

 

Användning av ES produktfamiljen, menyer och drift 
K5 ES HP PX har ett lättbegripligt användargränssnitt med en display och fem knappar. De två större 
knapparna på vardera sidan om displayen används för att välja mellan olika menyer. De här knapparna 
är endast avsedda för navigering och kan inte användas för att ändra inställningarna. 

De tre mindre knapparna används för val och redigering och deras funktioner presenteras alltid som text 
längst ned på skärmbilden. På de övre menyerna kallas den vänstra av dessa knappar för Hem. Ett tryck 
på den här knappen leder omgående tillbaka till standardvyn. I många av vyerna finns en Info-knapp 
som presenterar information som kan vara värdefull för oerfarna användare. 

Om displayens bakgrundsbelysning släckts efter den förinställda tiden har den första knapptryckningen 
endast funktionen att tända displayen.  

Om ingen knapp trycks in på tio minuter aktiveras ett knapplås. Maskinen måste då låsas upp genom att 
de två övre knapparna trycks in samtidigt. Detta förfarande presenteras som text och som en bild på 
displayen.  

 

 

 

 

 

Övre knappar till vänster och höger –  Endast menynavigering. Ändrar aldrig  
några inställningar. 

Hem-knapp          Återgå till standardvyn. 

Info-knapp Presenterar information.  
Elektronisk bruksanvisning.   
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Timer 
Visas när maskinen 
är inställd på 
timerdrift. 

Slav – indikerar att 
maskinen styrs av 
en annan maskin. 
 

Torknings-indikator 

Rör sig när torkning är i 
drift samt vid avfrostning. 
Visar även 
startfördröjning samt 
larmsymbol vid hög/låg 
omgivningstemperatur. 

 

Fläktindikator 
Rör sig när fläkten 
arbetar. 

 

Kontrollmod 

Indikerar hur torkningen styrs, 
om den är kontinuerlig (MAN = 
manuell) eller om den arbetar 
mot ett förinställt börvärde för 
relativ luftfuktighet (RF), 
ångkvot (X), eller daggpunkt 
(DP). Den kan också styras från 
en extern hygrostat (HYG).  

Om en extern sensor för relativ 
luftfuktighet och temperatur 
används anges E.RF, E.X eller 
E.DP på denna position. 

 

 

 

Inställning av 
börvärde 

Vänster och höger 
knapp nedanför 
skärmbilden 
används för att öka 
och minska 
börvärdet som 
visas mot svart 
bakgrund. 

Kapacitetsläge 
Indikerar vilket 
kapacitetsläge som 
valts, Max, Eco eller 
ΔX. 

 

SuperVision 

Visas då maskinen är 
ansluten till 
SuperVision för 
fjärrövervakning och 
fjärrstyrning. 

 

Nätverksstatus 

”Master” eller ”slav”  

Om maskinen är ansluten 
till ett lokalt nätverk 
indikerar den här 
positionen om maskinen 
styr nätverket (Master) 
eller om den styrs av en 
annan maskin och 
därmed är Slav. 

 

Larm  
Maskinen har 
upptäckt ett fel. 

 

Extra värmare 
(ESX produktfamiljen) 
Visas då extra värmare är 
aktiverad. Symbolen rör sig när 
extravärmaren är inkopplad. 

 

Fläktmod 
Visas när maskinen 
är inställd på 
kontinuerlig 
fläktdrift. 
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Startvy 
 
När K5 ES HP PX startar upp visas två alternativ för 
användaren på displayen: 
 
Starta: Startar maskinen med standardinställningar, 
kontinuerlig drift med maximal kapacitet. Tidigare 
inställningar som användning av sensorstyrning, timer med 
mera. 
 
Återgå: Maskinen återgår till drift med samma inställningar 
som gällde senast. 
 
Om användaren inte tryckte på stoppknappen innan 
strömmen bröts senaste gången maskinen användes 
kommer maskinen automatiskt att återuppta driften när 
timern räknat ned till noll.  
Nedräkningen stoppas med ett tryck på knappen Stoppa 
och därefter står maskinen i standby tills den startas 
manuellt. 
 
 

 
Normal start 

 
 

Start efter strömavbrott –  
automatisk återupptagning av driften  

 
 

Standardvy 
 
När K5 ES HP PX är i drift går det alltid att stoppa maskinen 
(ställa den på standby) med mittknappen nedanför 
displayen. 
 
När maskinen är i drift i ett kontrollmod i stället för i 
manuellt läge går det att öka eller minska börvärdet som 
markeras med svart bakgrund mitt på skärmbilden med 
knapparna minus (-) och plus (+).  
 
 
När kompressorn har stannat är den startfördröjd i minst 
120 sekunder. Kvarvarande tid till start visas i den runda 
cirkeln till vänster. 
 Här visas också om maskinen avfrostar samt om den har 
stannat och larmar för hög- eller för låg 
omgivningstemperatur. 
 
 
 
 
 

Grafik i standardvy. Maskinen är i drift. 
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Vid stopp av avfuktningsprocessen går fläkten på 
efterkylning i 120 sekunder. 

 

Kontrollmod 
 
I kontrollmod avgörs om torkningen ska ske kontinuerligt 
(MAN – manuellt läge) eller om den endast ska aktiveras 
vid behov på basis av omgivningsklimatet. 
 
Det valda kontrollmodet visas i standardvyns undre, 
vänstra hörn.  
 
Skärmbilden för val av kontrollmod öppnas med en 
tryckning på den övre, högra knappen. 
 
Följande grundläggande kontrollmod är tillgängliga: 
 

MAN Manuell, kontinuerlig torkning. 
RF Avfuktning till valbar relativ luftfuktighet 

(%). 
X Avfuktning till valbar ångkvot (g/kg). 
DP Avfuktning till valbar daggpunkt (°C). 
HYG Avfuktningen styrs av en extern hygrostat 

som är ansluten till maskinen. 
 
Tack vare sina nätverksfunktioner går det även att ansluta 
maskinen till externa temp.- och RF-sensorer och använda 
deras värden för att styra driften i stället för den inbyggda 
sensorn för relativ luftfuktighet och temperatur. För detta 
ändamål finns även följande lägen för externa givare: 
 

E.RF Avfuktning till valbar relativ luftfuktighet 
(%) enligt invärden från den eller de 
externa temp.- och RF-sensorer som är 
anslutna till maskinen. 
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E.X Avfuktning till valbar ångkvot (g/kg) enligt 
invärden från den eller de externa sensorer 
som är anslutna till maskinen. 

E.DP Avfuktning till valbar daggpunkt (°C) enligt 
invärden från den eller de externa sensorer 
som är anslutna till maskinen. 

 
De externa kontrollmoden kräver att maskinen är 
nätverksansluten och ansluten till en extern temp.- och RF-
sensor. Om maskinen inte redan är nätverksansluten, 
frågar maskinen om den ska skapa ett nätverk.  
Om det finns flera sensorer i nätverket och om alternativet 
<Alla< har valts (i stället för en enda sensor, t.ex. RHT61) 
utgår maskinen från ”värsta scenariot” och arbetar så länge 
någon av sensorerna avläser en luftfuktighet som ligger 
över börvärdet.  
Om maskinen väljer ett annat läge än MAN 
uppmärksammas användaren på att börvärdet kan ställas 
in. 
 
När börvärdet nås stoppas torkningen automatiskt. Om 
luftfuktigheten senare stiger över börvärdet igen 
återupptas torkningsdriften automatiskt. 
 
Hysteres 
 
När ett av kontrollmoden RF, DP eller X valts, visas en 
symbol och ett hysteresvärde till höger på displayen. 
Symbolen visar börvärdets position i operationsintervallet 
enligt nedan. 
 
↕ - centrum 
 
↓ - botten 
 
↑ - toppen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
Description: 
Manual K5 ES HP PX (R290) 
Document Number:  
1004417 

Created By: 
 

Revision Approval Date:  
 

Revision: 
A 

 

© Corroventa Avfuktning AB  17 (36) 
  

Kapacitetsläge 
 
Torkningskapaciteten hos K5 ES HP PX kan optimeras för en 
given arbetsuppgift och situation med tre olika driftlägen.  
Vid inställningen MAX (maximalt) arbetar maskinen för att 
föra bort så mycket vatten som möjligt. Om maskinens hela 
effekt inte behövs kan den i stället ställas på ECO (eco-läge) 
där energiförbrukningen per liter bortfört vatten 
minimeras. 
För lokala vattenskador där torrluftmängden inte behövs 
kan maskinen ställas på ΔX (ΔX-läge). I ett sådant läge 
producerar maskinen en mindre mängd ännu torrare luft 
som ytterligare skyndar på torkprocessen. 

MAX För maximal kapacitet. 
• Hög fläkthastighet 
• Hetgasavfrostning 
• Min temp 3°C 
• Max temp 38°C 
• RH min 0 % 

ECO För minimal energiförbrukning per 
liter bortfört vatten. 

• Hög fläkthastighet 
• Stoppavfrostning 
• Min temp 14°C 
• Max temp 38°C 
• RH min 35 % 

ΔX För maximal ΔX, så torr luft som 
möjligt. Reducerade luftmängder som 
är lämpliga för exempelvis lokala, 
isolerade vattenskador. 

• Låg fläkthastighet 
• Hetgasavfrostning 
• Min temp 3°C 
• Max temp 38°C 
• RH min 0 % 
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Extra värmare K5 ES HP PX 
 
K5 ES HP PX är utrustad med en extra värmare som ökar 
torrluftens temperatur och därmed förbättrar torkeffekten 
ytterligare.  
När den här funktionen är vald visas en ikon för 
extravärmaren nedanför fläktsymbolen i standardvyn. 
Extravärmaren är naturligtvis endast aktiv när fläkten är 
aktiv. 
Obs! Extravärmaren får inte användas om torrluft matas in i 
en annan maskin, eftersom den kan överhettas.  

 

 

Timer 
 
K5 ES HP PX har en inbyggd timerfunktion som låter 
användaren bestämma när maskinen ska arbeta. När 
timerfunktionen används visas ordet Timer i standardvyns 
övre, högra hörn enligt grafiken till höger. 
 
 
 
Aktivera timern genom att trycka på höger pilknapp fyra 
gånger för att öppna timermenyn.  
Tryck på Aktivera. 
 
 
 
 
När timern är aktiverad börjar maskinen med att uppmana 
användaren att kontrollera att tid och datum är rätt 
inställda. Tryck i så fall på OK. Om tid eller datum behöver 
ändras, tryck på Ändra och justera värdena innan du 
fortsätter. 
 
 
I nästa steg har användaren möjlighet att ställa in det 
tidsintervall som maskinen ska arbeta inom. Maskinen 
kommer ihåg timerinställningarna från förra gången den 
användes och visar dessa inställningar som utgångsvärden. 
Inställningen Övrig tid bestämmer om maskinen under 
dagens övriga timmar ska stå i standby eller arbeta med 
lägre fläkthastighet för minimal ljudnivå. 
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Nätverk 
 
Obs! Installera alla systemkablar innan maskinerna startas 
upp. 
 
K5 ES HP PX har nätverksfunktioner som möjliggör lokal 
samverkan mellan maskiner för exempelvis trycktorkning 
och användning av externa sensorer för relativ luftfuktighet 
och temperatur för styrning av maskinen. 
Nätverksfunktionerna förbereder även maskinen för ett 
framtida SuperVision-system som kommer att möjliggöra 
fjärrövervakning och fjärrstyrning av maskinerna via 
Internet. 
 
Ett nätverk etableras genom att maskinerna installeras på 
avsett sätt och ansluts till varandra med systemkablar 
innan de startas upp. 
Öppna nätverksmenyn på maskinen som ska vara master, 
det vill säga styra de övriga. 
Tryck på Skapa och vänta medan maskinen etablerar 
nätverket. Detta kan ta upp till en minut. 
 
När nätverket är etablerat växlar displayen mellan 
slavenheterna i nätverksmenyn. Dessa anges med typ (t.ex. 
A4) och bussadress (t.ex. 101). 
 
För ändring av inställningar för en slavenhet, tryck på Ändra 
och välj slavenheten. Bakgrundsbelysningen för den valda 
enheten börjar blinka för att bekräfta att enheten valts. 
 
Önskade inställningar kan även göras direkt på respektive 
maskin. 
 
Starta mastermaskinen när alla önskade inställningar 
utförts. Slavarna startas automatiskt inom en minut. 
Maskinerna stoppas på samma sätt. Tryck på stopp på 
mastermaskinen och slavarna stoppas kort därefter 
automatiskt. 
 
Eftersom nätverket styrs av mastermaskinen stoppas en 
slavenhet som startas manuellt då mastermaskinen står i 
standby. På samma sätt startas en slavenhet igen som 
stoppats manuellt då mastermaskinen är i drift. 
 
 

 

 
 
 

 

Setup- och underhållsmenyer  
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I setup- och underhållsmenyerna finns funktioner som inte 
behövs för den normala driften. 
 
Datum och tid: Inställning av systemdatum och systemtid: 
Formatet är ÅÅ:MM:DD / TT:MM. 
 
Språk: Val av språk för gränssnittet. 
 
Menysystem: Menysystemet är som standard ställt på 
Avancerad med alla funktioner synliga och tillgängliga. Om 
det ställs på Bas tas de mer avancerade funktionerna bort 
från menysystemet. 
 
Knapplås: Möjlighet att aktivera/avaktivera knapplåset: 
 
RF hysteres: Möjlighet att justera hysteresinställningarna 
för kontrollmod RF. Här kan börvärdets position i 
operationsintervallet och hysteresvärdet ställas in. 
 
Daggpunkt (DP) hysteres: Möjlighet att justera 
hysteresinställningarna för kontrollmod daggpunkt (DP). 
Här kan börvärdets position i operationsintervallet och 
hysteresvärdet ställas in. 
 
Ångkvot (X) hysteres: Möjlighet att justera 
hysteresinställningarna för kontrollmod ångkvot (X). Här 
kan börvärdets position i operationsintervallet och 
hysteresvärdet ställas in. 
 
Kör självtest: Ett inbyggt självtest som är tillgängligt för 
servicetekniker.   
 
Nollställ serviceräknare: Maskinen är inställd på att 
påminna om service en gång om året.  Då servicen har 
utförts kan servicepåminnelsen nollställas med den här 
funktionen. 
 
Se sensordata: Funktion som är avsedd för servicetekniker.  
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Räknare 
 
På den här skärmbilden visas tim- och energiräknare. 
Högst upp visas de nollställbara arbetsräknarna. Nedanför 
visas datumet då räknarna nollställdes. Efter datumet 
anges antalet timmar som gått sedan senaste 
nollställningen för att möjliggöra en snabb jämförelse. 
 
Tryck på Återställ för att nollställa arbetsräknarna. Bekräfta 
avsikten att nollställa räknarna genom att trycka på OK på 
följande skärmbild. 
 
 
Längst ned visas räknarna för energi och timmar för 
maskinens hela livslängd.  Dessa räknare kan inte 
nollställas. 

 

 
 

 
MID Energimätare 
 
Den här menyn presenterar den totala ackumulerade 
energiförbrukningen, det vill säga livstidsräknaren för 
energiförbrukningen. För mer information, se kapitel MID 
Energimätare. 

 
Statistik 
 
Statistik tillhandahålls för att assistera användarens 
observation av torkprocessen och för att möjliggöra 
övervakning och uppföljning av maskindriften. 
Nedanför statistikmenyn visas följande grafer: 
 

• Genomsnittlig relativ luftfuktighet de senaste tolv 
timmarna och de senaste 14 dagarna. 

• Medeltemperatur de senaste tolv timmarna och de 
senaste 14 dagarna. 

• Antal timmar i torkdrift de senaste 14 dagarna. 
• Förbrukad energi i kWh de senaste 14 dagarna. 

 
Det senaste värdet, stapeln längst till höger i respektive 
graf, är innevarande timme eller innevarande dag.  
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Larm 
 
På den här skärmbilden visas identifierade larm. Så snart 
ett larm identifieras, visas det även som ett popup-fönster. 
Dessutom visas en varningssymbol i standardvyns övre, 
högra hörn så länge feltillståndet kvarstår.  
 
Användaren behöver inte radera de larm som visas. Så 
snart maskinen känner av att funktionen är återställd 
försvinner larmet automatiskt. 
 

 
 

 

Sensordata 
 
Den här bildskärmen visar den interna RT-sensorns värde. 
Endast för avläsning. 

 

 
 

 

 
 

Kontrollmod och hysteres 

Utöver den normala, kontinuerliga torkdriften kan driften av K5 ES HP PX även styras via dess inbyggda 
sensor för relativ luftfuktighet och temperatur samt via dess externa hygrostat eller externa, 
nätverksanslutna sensor.  

Om en inbyggd eller extern, elektronisk sensor används använder maskinen en programvarustyrd 
hysteres som gör maskindriften stabil och förhindrar för många till- och frånslag. 

I tabellen nedan visas maskinens standardinställningar. Om det krävs ändringar kan de göras i setup- och 
underhållsmenyerna.  

Kontrollmod Hysteres Börvärdets position 
RF 4 % Botten  
Daggpunkt 2°C Toppen 
Ångkvot 0,5 g/kg Botten 
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Illustrationerna nedan beskriver de olika hysteresinställningarna botten, centrum och toppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börvärde RF 60 %  

Start torkning = 65 % 

Hysteres 
5 % 

  

 

Botten  

Börvärde RF 60 %  

Start torkning = 62,5 % 

Stopp torkning = 
57 5 % 

Hysteres 
5 % 

  

 

Centrum  

Börvärde RF 60 %, start 
t k i   

Hysteres 
5 % 

  

 

Stopp torkning = RF 55 %  

Toppen  
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Larm 

Om maskinen känner av ett fel visas tillhörande information i ett popup-fönster. Dessutom visas en 
varningssymbol i standardvyns övre, högra hörn så länge ett eller flera problem kvarstår. 
Följande larm kan visas. För varje larm rekommenderas även en åtgärd. 
 

Larm Åtgärd/råd 
En eller flera slavar svarar inte Detta larm visas då maskinen som används som master i 

ett nätverk har tappat kontakten med en eller flera av 
sina slavmaskiner. Om detta larm visas, kontrollera alla 
systemkablar och strömförsörjningen till samtliga 
maskiner. När kommunikationen återupprättats 
försvinner larmet automatiskt igen. 

Omgivningstemperatur för hög! Maskinen har stängt av alla värmare på grund av för hög 
omgivningstemperatur (över 40 grader Celsius). Om 
kontinuerlig fläkt är vald, fortsätter fläkten att arbeta. 
Maskinen återupptar driften automatiskt om 
temperaturen faller.  

Omgivningstemperatur för låg Maskinen återtar driften automatiskt om temperaturen 
stiger. Kontrollera extravärmarens funktion. 

Ingen kontakt med internt styrkort Internt fel. Om larmet kvarstår, kontakta en 
servicetekniker. 

Internt sensorfel Temp och RF sensor Internt fel. Om larmet visas efter att maskinen tagits isär 
kan felet bero på att sensoranslutningen till locket inte 
har monterats korrekt. Om inte, och om larmet kvarstår, 
kontakta en servicetekniker.  

Fel på extern Temp och RF sensor Maskinen har tappat kontakten med den eller de externa 
temp- och RF-sensorerna. Kontrollera att kablarna är 
korrekt monterade. När kontakten med de externa 
sensorerna tappats återgår maskinen automatiskt till att 
använda den inbyggda temp- och RF-sensorn. 

Statistiken kan ej sparas till minnet Internt fel. Om larmet kvarstår, kontakta en 
servicetekniker. 

Händelseloggen kan ej sparas till minnet Internt fel. Om larmet kvarstår, kontakta en 
servicetekniker. 

Luftfuktighet för låg Maskinen återtar driften automatiskt om luftfuktigheten 
stiger. 

Fel på hetgassensor Internt fel. Om larmet kvarstår, kontakta en 
servicetekniker. 

Fel på magnetventil Internt fel. Om larmet kvarstår, kontakta en 
servicetekniker. Maskinen övergår till stoppavfrostning. 

Stoppavfrostningen tar längre tid än 
förväntat 

Internt fel. Om larmet kvarstår, kontakta en 
servicetekniker. 
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Avbrott i kompressordrift Internt fel. Om larmet kvarstår, kontakta en 
servicetekniker. 

Fel på temperatursensor i förångaren Internt fel. Om larmet kvarstår, kontakta en 
servicetekniker. 

Otillräcklig Kylkapacitet 
 
 

Internt fel. Om larmet kvarstår, kontakta en 
servicetekniker. 

Vattennivå hög Bottentråget är fyllt med kondensvatten. Kontrollera att 
kondensvattenslangen inte är blockerad. Kontrollera att 
pumpen går genom att hålla för utloppen på 
kondensvattenslangen och känn efter att det byggs upp 
ett litet tryck. 
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Meny MID Energimätare 
Meny MID Energimätare visar den totala, ackumulerade energiförbrukningen, och som del av 
huvudmenyträdet i maskinen är denna meny tillgänglig med hjälp av de övre pilknapparna. 
Tilläggsmärkningen, M18 i exemplet nedan, och serienumret som presenteras därefter gäller den 
inbyggda CEMP-energimätaren. Revisionsnumret som visas längst ner på displayen anger CEMP 
elmätarens firmware.  

  

Integriteten hos datat som presenteras i denna meny är noggrant kontrollerad och skyddad. Ett viktigt 
test är beräkningen av checksumman som görs för att verifiera att programminnet är korrekt. Resultatet 
av den senaste beräkningen är alltid tillgängligt via skärmen för Firmware checksumma som nås med 
nedre högra knapp. Om något av testerna underkänns och datat anses otillförlitligt tas informationen 
bort från skärmen och ersätts med bindestreck enligt nedan. Om problemet har något att göra med 
beräkningen av checksumman så kommer den nedersta raden att meddela detta.

   

Vänster: Data borttaget på grund av kommunikationsfel 
Mitten: Data borttaget på grund av felaktig checksumma 

Höger: Utseende hos meny Firmware checksumma då fel upptäckts 
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Nätverksfunktioner 

Som medlem i den nya ES produktfamiljen, kan K5 ES HP PX ingå i ett nätverk tillsammans med andra 
turbiner och adsorptionsavfuktare med fler funktioner, som t.ex.  

• Drift med gemensam timer. 
• Samverkan med SuperVision-systemet som möjliggör fjärrövervakning och fjärrstyrning av 

maskindriften. 
 

För nätverksanslutna maskiner krävs ingen förkonfigurering eller andra förberedelser. När maskinerna 
installerats ansluts de helt enkelt till varandra med systemkablar. Allt som krävs därefter är en enkel 
tryckning på knappen Skapa i nätverksmenyn på den maskin som ska vara master. Mastern är den 
maskin som utsetts att styra övriga maskiner. Alla maskiner kan användas för detta syfte.  

Inställningarna kan ändras direkt på den maskin som är ansluten som slav till en annan enhet och inte 
bara via mastermaskinen. Om användaren väljer att göra nödvändiga ändringar via mastermaskinen 
blinkar displayen på den valda slavmaskinen så länge ändringarna utförs. Därmed undviks förvirring 
genom att maskinen enkelt kan identifieras. 
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Anslutning av maskiner i Nätverk 

Gör så här då maskiner ska anslutas i nätverk. 

1. Om maskinerna är inkopplade, stäng av dem. Anslut sedan maskinerna till varandra med 
systemkablar. De två kontaktdonen på maskinerna har samma funktion, så det spelar ingen roll 
vilken av dem som används. Om SuperVision ska användas, kan den anslutas till valfri maskin. 

2. Starta upp maskinerna. 
3. Välj vilken maskin som ska vara master.  

Om enheterna används i ett nätverk med enda syftet att övervaka och fjärrstyra dem via 
SuperVision, spelar det ingen roll vilken maskin som är master. 

4. Öppna nätverksmenyn som visas nedan med den högra pilknappen på den valda 
mastermaskinen. 

 
 
(Om menyn inte hittas är menysystemet Bas aktiverat på maskinen. Ändra detta genom att 
öppna setup- och underhållsmenyerna och ställa menysystemet på Avancerad.) 

5. Tryck på <Skapa> i nätverksmenyn och vänta sedan medan maskinen etablerar nätverket.  
6. När nätverket skapats växlar displayen mellan de olika slavarna högst upp i skärmbilden. Om 

SuperVision har anslutits visas texten SuperVision längst ned på skärmbilden. Det kan dock ta 
upp till en minut innan texten visas. 

 

När ovanstående arbetssteg följts styrs alla slavmaskiner av mastern. Det innebär att alla 
slavmaskiner startas och stoppas tillsammans med mastern. De arbetar med samma inställningar 
som de hade innan de anslöts i nätverket. Om inställningarna behöver ändras, tryck på Ändra och 
välj sedan den slav som ska ändras via mastern. Det går även att utföra de nödvändiga ändringarna 
på själva maskinen. Under tiden som slavmaskinen ändras via mastern blinkar slavmaskinens 
bakgrundsbelysning så att användaren kan se vilken maskin som är vald.  
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Maskinen skall transporteras stående och måste alltid vara stående under drift. 

 

Transport skall ske i enlighet med gällande lokala bestämmelser. 

 

Servicepåminnelse 

Maskinen är inställd på att påminna om service en gång om året. Påminnelsen avges som ett larm, 
men påverkar inte driften av maskinen. Servicepåminnelsens funktion återställs i setup- och 
underhållsmenyerna.  

 

 

 

 

Transport 

Förankra avfuktaren väl när den transporteras. 

Om maskinen vält under transport skall maskinen stå upprätt minst 30min före start. 
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Förvaring            
K5 ES HP PX kan vid förvaring staplas ovanpå varandra enligt bild nedan för att på så sätt spara 
golvutrymme.  Maskinen skall alltid förvaras stående, frostfritt och i ventilerat utrymme utan källor som 
kan orsaka gnistbildning eller i närheten av brännbara ämnen. 
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Uppsamlingskärl 

 

 
Vid pumpdrift: Anslut slanganslutning 
med vred till uppsamlingskärlet. Sätt 
tillbaka pluggen i avsett hål på 
ovansidan av uppsamlingskärlet. 
 

 
 

 
Vid baljdrift: Lossa vredet på 
slanganslutningen och fäst upp den 
med magneten. Ta loss pluggen på 
ovansidan av uppsamlingskärlet och 
skruva fast den i stället för vredet. 
Uppsamlingskärlet rymmer 9 liter. 
Kompressorn stannar när 
uppsamlingskärlet är fullt och 
larmtexten: töm kärlet visas. 
 För att maskinen ska kunna återuppta 
avfuktningen måste uppsamlingskärlet 
tömmas     

         
Tryck ner spärren och dra 
uppsamlingskärlet rakt ut. 
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Underhåll och service 

Innan underhålls- och serviceåtgärder startar skall avfuktaren göras spänningslös. 

Dra ut kontakten ur vägguttaget. 

Allt underhåll av elsystemet skall utföras av behörig elektriker. 

Allt underhåll av kylsystemet skall utföras av behörig kylmontör. 

Använd inte medel/ metoder för att snabba på avfrostning eller rengöring, med annat än 
det som är rekommenderat av tillverkaren. 

 

Byt processluftfilter ofta, lämpligen inför varje nytt arbete den installeras för, och rengör avfuktaren 
regelbundet, då damm och smuts ger sämre kapacitet och kan dessutom orsaka överhettning och 
brandfara.  
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Inspektion och rengöring av processluftfilter, vattenfilter och 
rengöring uppsamlingskärl 
 

Årligen, eller oftare om maskinen används i smutsig miljö, bör vattenfilter inspekteras och tvättas, eller 
om så krävs, bytas ut. Följ nedanstående instruktioner: 

Innan underhålls- och serviceåtgärder startar skall avfuktaren göras spänningslös. 

Dra ut kontakten ur vägguttaget. 

 

 
Byte/rengöring processluftfilter 
 
1. Avlägsna, dra försiktigt ut det svarta 

processluftfiltret. Rengör eller byt ut vid 
behov.  Sätt försiktigt tillbaka luftfiltret, 
se till att det ligger innanför stödkanten 
och sluter tätt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Byte/ rengöring kondensvattenfilter och 
droppskål. 
 
2. Avlägsna, dra försiktigt ut, 

kondensvattenfiltret. Rengör eller byt 
ut vid behov. Kontrollera och rengör 
droppskålen. Sätt försiktigt tillbaka 
vattenfiltret 
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Tillbehör och förbrukningsartiklar 

Följande artiklar finns att tillgå som tillbehör och förbrukningsartiklar till K5 ES HP PX: 

Artikelnummer Benämning 
1003146 Kondensvattenfilter 
1002827 Processluftfilter 

 

 

Felsökning 
 

Felsymptom Trolig orsak Åtgärd 
Avfuktarens kapacitet upplevs 
låg 

Låg omgivande temperatur 
eller låg relativ luftfuktighet. 
 
 
Luftflödet är starkt begränsat 
på grund av nedsmutsat filter. 
 
Om avfuktaren använts med 
hygrostat kan denna vara 
felaktig alternativt felaktigt 
inställd på en alltför hög relativ 
fuktighet. 
 
Maskinen har under den tid 
den varit installerad stannat vid 
ett flertal tillfällen på grund av 
antingen för hög eller för låg 
omgivningstemperatur. 

Kontrollera relativa 
luftfuktigheten. 
Höj temperaturen i utrymmet. 
 
Byt filter. 
 
 
Kontrolla den externa 
hygrostatens funktion genom 
att höja och sänka börvärdet 
och observera att maskinen 
slås av och på. 
 
Ombesörj att temperaturen 
hålls inom maskinens 
arbetsområde, 3 °C till 38 °C, 
och observera att kapaciteten 
ökar med ökande temperatur. 
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Tekniska data 
 

 K5 ES HP PX 
Driftsintervall, RF, %  30–100 %  
Driftstemperaturintervall, °C +3 - +38 
Märkeffekt, W  500 (inkl. extravärmare: 1700) 
Extravärmare W 1200 (full temperaturkontroll) 
Kapacitet, max, liter per dygn 45 
Kapacitet 30°C, 80% RF, liter per dygn  36 
Kapacitet 20°C, 60% RF, liter per dygn 18 
Luftflöde, m3/timme 500 
Anslutningsspänning, 1 fas, 50Hz, V 230  
Skyddsklass  IP X4  
Vikt, kg  39,5 
Uppsamlingskärl volym, liter 9 
Dimensioner, längd x bredd x höjd, mm  520 x 445 x 710 
Ljudnivå, db (A) 3m högfart 53 
Ljudnivå, db (A) 3m lågfart 48 
Köldmedium R290 
*Ljudnivån varierar beroende på installationen. 
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CEMP Energimätare 
 
OBS: Informationen nedan, temperaturer, storleken på strömmar etc. gäller endast den inbyggda 
energimätarfunktionen, CEMP, och inte den kompletta maskinen. CE-deklaration för CEMP finns 
tillgängligt på www.corroventa.com/mid-certificate/  
 

Noggrannhetsklass Klass B 
Driftsförhållanden  
      Spänning 230VAC 
      Frekvens 50Hz 
      Effektfaktor 0.5ind. till 0.8cap. 
Ström  
        I st 0.02A 
        I min 0.25A 
        I tr  0.5A 
        I ref 5A 
        I max 45A 
Driftstemperatur -25°C till + 55°C 
Klimat Icke-kondenserande 
Omgivning/position Sluten 
Elektromagnetisk miljöklass E2 
Mekanisk miljöklass M2 
Max. kapacitet hos energiregister 9 999 999,9 kWh 
Anmält organ/Notified body  0402 

 

 

http://www.corroventa.com/mid-certificate/


Corroventa utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut produkter av högsta kvalitet för 
vatten skador, fukt, lukt och radon. Vi är en av marknadsledarna och specialiserar 
oss på innovationer inom vår bransch. Våra produkter är kompakta, effektiva, 
ergonomiska och energi snåla. Vid akuta situationer och översvämningar har 
Corroventas kunder tillgång till en av de största hyrparkerna i Europa. Vi har 
säljkontor och maskin depåer på flera platser i Europa. All tillverkning sker i 
Bankeryd, Småland.   www.corroventa.se

CORROVENTA AVFUKTNING AB   
Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd 

Tel 036-37 12 00  •  www.corroventa.se

HAR DU FRÅGOR ELLER BEHÖVER HJÄLP? 

Besök oss på www.corroventa.se eller ring 036-37 12 00 och tala med en expert. Vi 
har kunskapen och utrustningen att lösa dina problem så effektivt som möjligt.
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