RS 400
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Funktionsprincip
RADONSANERING

For att minska radonhalten i hus kravs att lufttrycket under hela grundplattan ar lagre
dn i bostaden. Om huset star pa pordsa jordmassor ar det ofta [ampligt med en
anldggning som kan suga stora luftmangder som enkelt kan regleras, allt beroende pa
det enskilda fallet. For att uppna detta ansluts RS400 till ett rdrsystem som suger
upp en luft/radonblandning under husets grundplatta. Sedan luft/radonblandningen
passerat filterboxen och radonsugen blases den ut till omgivningen. "Pa trycksidan
kravs hundraprocentig tathet.” Anlaggningen konstrueras och byggs for kontinuerlig
drift.

RS400  Filterbox

Ar anlaggning installerad
med filterbox skall boxens
filter bytas minst 2 ggr/ar.

Sugpunkterna i betongplattan
skall placeras centralt dar luften
under betongplattan ar som
varmast och ej vid yttervaggar.

UNDERTRYCKSVENTILATION AV UPPREGLADE GOLV

Att undertrycksventilera ett uppreglagt golv innebdr att man ser till att uppvarmd luft
fran boendemiljon sugs ned i golvet. Den luktande luften i golvet evakueras ut genom
ett kanalsystem som ar kopplat till flaktenheten. Flaktenheten RS400, filterboxen
och det kanalsystem som ska forsla bort den luktande luften monteras pa lampliga
uppvdrmda stdllen i huset, sa att de inte stér boendemiljén.

Evakueringspunkterna
placeras sa att luften
transporteras fran det kalla
omradet vid yttervaggarna
in mot det varmare omradet
i mitten av konstruktionen.
Detta gors for att undvika
kondensproblem.




Funktioner

Stos @ 100 mm
for inluft (sugsidan)

Drifttidmatare

Potentiometer

oten . Madter den tid
Ljudl@s reglering i timmar som
?:c/ qu::.r'nangd anlaggningen
i fyra lagen varit i drift

RS400 placeras
lampligen i upp-
varmt utrymme

Inkommande
el 5m kabel

Stos @ 100 mm

for utluft (trycksidan) Uppféistnil;ésjlgc‘)‘r;\s'blx
fér smidig installation

Overhettningsskydd

RS 400 ar utrustad med ett 6verhettningsskydd om temperaturen i flaktmotorn blir for
hég. Aven ett rotationsskydd finns om flakthjulet skulle lasas.

Service Tillbehor filterbox

Tat konstruktion med
ljud och brandisolering i
vaggar

Filterbox med
stosar @ 100 mm
monteras pa
sugsidans rorsys-
tem

Enkelt byte
av filter

Motor och flakthjul ar monterade pa den
oppningsbara luckan for enkel rengdring
och service.




Tekniska data

Anslutning: 230/50Hz
Anslutningseffekt: 105 W

Sevicejournal
FOIBLAG: vttt
INSTAIIALON. ..o Installationsdatum:
Luftmangd vid installation:.........ccoeviniiiiiice e m/h Tryck
Datum Filterbyte Driftlage Tryck Pa Driftmatare
JA / NEJ 1-4 timmar

Vid driftstérning kontakta:

FOBTAG. ottt Telefon

E-mail

Vikt: 15 kg

Storlek: B=440, H=225, D=410, D=575 mm inkl stosar
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